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í BESLUIT

1.1 Onderwerp
Wij hebben op 15 juli 2025 een aanvraag voor een verandering van een omgevingsvergunning ontvangen

van RWE Generation NL B.V. De aanvraag betreft het toepassen van een ander koelmiddel in de

koelinstallaties op de locatie gelegen aan de Roermondseweg ongenummerd te Haelen (gemeente

Leudal), kadastraal bekend als de percelen Buggenum C1287 (gedeeltelijk), C1290 (gedeeltelijk), C1294,

C12gS (gedeeltelijk) en C1342 (gedeeltelijk). De vier warmtepompen worden geplaatst in een nieuw

warmtepomp gebouw. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 22025-00007195

Op 15 juli 2025 is naast de aanvraag ook een aanmeldnotitie mer-beoordeling ingediend

1.2 Besluit omgevingsvergunning

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 5.1

van de Omgevingswet juncto artikel 10.24, vierde lid van het Omgevingsbesluit:

aan RWE Generation NL B.V. de omgevingsvergunning (verder te noemen: vergunning) te

verlenen. Deze vergunning wordt verleend voor het veranderen van de activiteiten, uitgevoerd aan

de Roermondseweg ongenummerd te Haelen (gemeente Leudal), kadastraal bekend als de
,percelen Buggenum C1287 (gedeeltelijk), C1290 (gedeeltelijk), C1294, C1295 (gedeeltelijk) en

C1342 (gedeeltelijk);

dat de vergunning verleend wordt voor de de milieubelastende activiteit (artikel 5.1, tweede lid,

onder b van de Omgevingswet), zijnde het exploiteren van een ippc-installatie voor het

verwijderen of nuttig toepassen van ongevaarlijke afvalstoffen, bedoeld in categorie 5.3 van

bijlage I bij de richtlijn industriële emissies (artikel 3.3.10, aanhef en lid 1 onder b);

dat aan deze vergunning de in hoofdstuk 4 vermelde voorschriften verbonden zijn;

dat de vergunning voor onbepaalde tijd wordt verleend;

4. dat de aanvraag, met uitzondering van bijlage 2 tot en met 4, onderdeel uit maakt van deze

vergunning, tenzij daarvan op basis van de aan dit besluit verbonden voorschriften mag of moet

worden afgeweken.

1.3 Besluitm.e.r-beoordeling

Uit de inhoudelijke beoordeling van de ingediende aanméldnotitie blijkt dat er voor het voorgenomen

project geen sprake is van significante gevolgen voor het milieu. Gelet op artikel 11 .1.1, derde lid

Omgevingsbesluit, besluiten wij dat het opstellen van een milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk

is bij de voorbereiding van de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het veranderen van het

koelmiddel van de milieubelastende activiteit.

2.

3.
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Zuid-Limburg

1.4 Afschriften
Dit besluit is verzonden aan de aanvrager van de vergunning. Een afschrift van dit besluit is verzonden

aan:

het college van burgemeester en wethouders van Leudal;

Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond;

de lnspectie Leefomgeving en Transport, Postbus 16191,2500 BD Den Haag

a

a

a

1.5 Rechtsbescherming
Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u

bezuaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een

bezwaarschrift indienèn. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

1. De naam en het adres van de indiener;

2. De datum;

3. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en;

4. De redenen van het bezwaar (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Limburg

Algehele Juridische Zaken, team Rechtsbescherming

Postbus 5700

6202 MA Maastricht.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl

Naast het indienen van uw bezwaarschrift per post is ook de elektronische weg opengesteld. U dient dan

gebruik te maken van een daartoe ontwikkeld webformulier. Aan het webformulier is een

DigiD-module (voor particulieren) dan wel eHerkenning-module (voor ondernemers en organisaties,

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) gekoppeld zodat u het bezwaarschrift digitaal kunt

ondertekenen. Op deze wijze wordt onder andere gewaarborgd dat het elektronisch verkeer op een

betrouwbare en vertrouwelijke manier plaatsvindt. De webformulieren zijn geplaatst op de website van de

Provincie Limburg en te raadplegen via www.limburg.nl/lokeUproducten-diensten/@606lbezwaar-

beslissing/ onder'Hoe dient u uw bezwaar in?'
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Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft

ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ

Roermond. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.

lnwerkingtreding
Op grond van artikel 16.79, tweede lid, van de Omgevingswet bepaalt het bevoegd gezag dat de

omgevingsvergunning in werking treedt met ingang van de dag waarop vier weken zijn verstreken sinds

de dag van bekendmaking, indien het verrichten van de activiteit die de omgevingsvergunning mogelijk

maakt binnen die vier weken kan leiden tot een wijziging van een bestaande toestand die niet kan worden

hersteld, en de regels over het verlenen van de omgevingsvergunning ertoe strekken die bestaande

toestand te beschermen.

Ten aanzien van de activiteiten uit de aanvraag beoordelen wij dat deze niet leiden tot een wijziging van

een bestaande toestand die niet kan worden hersteld, en dat de regels over het verlenen van de

omgevingsvergunning er niet toe strekken die bestaande toestand te beschermen.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop dit besluit is verzonden.

lndien de Voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige

voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het

onderhavige besluit geschorst.
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2 PROCEDURE

2.1 De aanvraag
Op 15 juli 2025 hebben wij een aanvraag voor het veranderen van een omgevingsvergunning ontvangen

van RWE Generation NL B.V. voor de activiteiten uitgevoerd aan de Roermondseweg ongenummerd te

Haelen (gemeente Leudal), kadastraal bekend als de percelen Buggenum C1287 (gedeeltelijk), C1290

(gedeeltelijk), C1294, C1295 (gedeeltelijk) en C1342 (gedeeltelijk).

De aanvraag betreft het toepassen van een ander koelmiddel dan vergund. ln plaats van een synthetisch

koelmiddel zal een natuurlijk koelmiddelworden toegepast, in dit geval ammoniak. De wijziging zal

gerealiseerd worden met vier warmtepompen in een nieuw warmtepompgebouw.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt een wijziging van de omgevingsvergunning gevraagd voor de

volgende in de Omgevingswet omschreven activiteit: een milieubelastende activiteit (artikel 5.1, tweede

lid, onder b van de Omgevingswet), zijnde het exploiteren van een ippc-installatie voor het verwijderen of

nuttig toepassen van ongevaarlijke afvalstoffen, bedoeld in categorie 5.3 van bijlage I bij de richtlijn

industriële emissies (artikel 3.3.10, aanhef en lid 1 onder b).

2.2 Huidige vergunningsituatie
Op 4 februari 2025 hebben wij ingevolge de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) aan

RWE Generation NL B.V, een oprichtingsvergunning 1" fase milieu (kenmerk DOC-00744919) verleend

voor de locatie aan de Roermondseweg ongenummerd te Haelen (gemeente Leudal), kadastraal bekend

als de percelen Buggenum C1287 (gedeeltelijk), C12gO (gedeeltelijk), C1294, C1295 (gedeeltelijk) en

C1342 (gedeeltelijk).

Tegen deze vergunning is beroep aangetekend en daarom is deze vergunning nog niet onherroepelijk

Een onherroepelijke vergunning die onder de Wabo is verleend voor een activiteit welke onder de Ow

tevens vergunningplichtig is wordt van rechtswege een vergunning onder de Ow.

De vergunde activiteiten zijn onder de Omgevingswet als een vergunningplichtige milieubelastende

activiteit (MBA) aangewezen in artikel 3.3.10 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Deze MBA

betreft het exploiteren van een ippc-installatie voor het verwijderen of nuttig toepassen van ongevaarlijke

afvalstoffen, bedoeld in categorie 5.3 van bijlage I bijde richtlijn industriële emissies (artikel 3.3.10,

aanhef en lid 1 onder b).

Verder vinden op de locatie een aantal bedrijfstak overstijgende milieubelastende activiteiten plaats:

. Opslagtanks voor gassen (paragraaf 3.2.7 Bal);

. Opslagtank voor vloeistoffen en tankcontainer of verpakking die wordt gebruikt als opslagtank

. voor vloeistoffen (paragraaf 3.2.8 Bal);

. Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking (paragraaf 3.2.9 Bal).
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2.3 Bevoegd gezag

Wijzijn bevoegd gezag voor deze beschikking. Dit volgt uit artikel 4.16; eerste lid, onder b van het

Omgevingsbesluit (Ob). De aangevraagde activiteiten vinden plaats op dezelfde locatie waar een eerder

door ons verleende omgevingsvergunning geldt voor de MBA, genoemd in artikel 3.3.10 van het Besluit

activiteiten leefomgeving (Bal), in dit geval de verwerking van afvalstoffen in een ippc-installatie.

2.4 Volledigheid van de aanvraag en opschoÉing procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de

aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de

fysieke leefomgeving.

2.5 Procedure
Dit besluit is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 16.5.2

van de Ow. De reguliere procedure is, op grond van artikel 10.24, eerste lid en het vierde lid van het

Omgevingsbesluit van toepassing omdat de aangevraagde wijziging geen significante nadelige gevolgen

heeft voor de gezondheid of het milieu, op grond waarvan de uitgebreide procedure uit afdeling 3.4 van

de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is.

Gelet hierop hebben wij op 28 juli 2025 conform artikel 16.57 van de Ow kennis gegeven van de

aanvraag op de site van de provincie Limburg:www.limburg.nl/bekendmakingen.

2.6 Goórdinatie omgevingsvergunning voor een wateractiviteit

De aangevraagde MBA heeft betrekking op een IPPC-installatie. Op de locatie treedt als gevolg van deze

aanvraag geen verandering op in het afvalwater. Er wordt geen afvalwater op het oppervlaktewater

geloosd. Er is daarom geen sprake van een verandering waarvoor een verandering van een

om gevingsvergu nn ing voor een wateractiviteit moet worden aangevraagd.

Voor de aanvraag is geen watervergunning vereist en de aangevraagde wijziging heeft geen invloed op

de kwaliteit van het afvalwater dat op de riolering wordt geloosd.

2.7 Advies en instemming
ln de Ow en het Ob worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid

aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 16.15, eerste lid van de Ow, en afdeling 4.2

van het Ob, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden

o het college van burgemeester en wethouders van Leudal;
. het bestuur van de Veiligheidsregio, zijnde Noord- en Midden-Limburg;
o de lnspectie Leefomgeving en Transport.

Op 22 juli 2025 heeft Waterschap Limburg per e-mail advies uitgebracht. Samengevat luidt dit als volgt:

Volgens de aanvraag gaat het om een wijziging van het koudemiddelvan de warmtepompen van

HFO naar ammoniak. lngevalvan eeri calamiteit, zoals lekkage van ammoniak, bestaat de

mogelijkheid dat ammoniak rechtstreeks of via een aan te leggen waterscherm via de
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gemeentelijke riolering en de rioolzuiveringsinstallatie (rwzi) Roermond in het oppervlaktewater

Maasnietderbeek wordt geloosd. Gezien de grote hoeveelheid ammoniak die in de installatie

aanwezig is (10 ton), kan dit een zeer zware belasting van de rwzi veroorzaken en de bacteriën die

essenÍiee/ zijn voor de biologische zuivering doden. Bijafstroming naar het naastgelegen

oppervtaktewater zorgt dit voor een acuut toxische situatie (waarvoor Riikswaterstaat het bevoegde

gezag is). Daarom wordt een aanvulling gevraagd waarbij beschreven staat hoe bii calamiteiten

(tekkage ammoniak) wordt voorkomen dat afualwater via rechtstreekse afstroming van ammoniak

of via eventuele waterschermen via de riotering of oppervtakkige afstroming naar het

o ppe rvl a ktewate r word t voorkome n.

Ten aanzien van dit advies merken we het volgende op:

De aanvraag gaat over 4 ammoniakkoelinstallaties met elk maximaal 2,5 ton ammoniak. Ammoniak is

een vluchtig gas, bij een lekkage kan afstroming naar oppervlaktewater of riool, ook al zouden de

installaties in de buitenlucht staan, daarom worden uitgesloten, te meer omdat deze installaties in een

gebouw staan.

De installaties zijn verder nieuw en moeten voldoen aan PGS 13. Daarmee voldoen de installaties aan de

daarvoor gestelde eisen en zijn de risico's op lekkages zo veel mogelijk beperkt. Het risico op grote

lekkages is daarnaast erg klein maar mocht een dergelijke lekkage optreden en er een waterscherm

aangelegd worden, kan worden uitgesloten dat dit water een risico voor de RWZI of oppervlaktewater kan

betekenen. De concentraties ammoniak na een waterscherm zijn daarvoor veel te laag.

Gelet op het bovenstaande is er geen reden voor het vragen van een aanvulling.
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3 OVERWEGINGEN

3.1 Milieubelastende activiteit

3.1.1 lnleiding
De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een milieubelastende activiteit (MBA) als bedoeld in

artikel 3.3.10 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Het betreft de volgende MBA:

o het exploiteren van een ippc-installatie voor het verwijderen of nuttig toepassen van

ongevaarlijke afvalstoffen, bedoeld in categorie 5.3 van bijlage I bij de richtlijn industriële

emissies (artikel 3.3.10, aanhef en lid 1 onder b).

De verandering betreft het toepassen van een natuurlijk koelmiddel in plaats van een synthetisch

koelmiddel. De warmtepompen worden geplaatst in een nieuw te bouwen warmtepompgebouw. ln de

vigerende vergunning is een warmtepompinstallatie (of koelinstallatie) vergund die een synthetisch

koudemiddel gebruikt. De capaciteit van de koelinstallaties als zodanig is vergund en wijzigen verder niet.

Koelinstallaties met natuurlijke koelmiddelen zijn in paragraa'f 3.2.5 van het Bal als

bedrijfstakoverstijgende milieubelastende activiteit aangewezen. Op grond van artikel 3.16, lid I aanhef

en onder b geldt dat installaties met een inhoud groter dan 1.500 kg vergunningplichtig zijn.

ln de aanvraag is sprake van vier warmtepompen met elk een eigen ammoniakkoelinstallatie. De

hoeveelheid ammoniak in deze installaties is maximaal2.500 kilo en opgeteld maximaal 10.000 kilo.

De exacte hoeveelheden zijn nog niet bekend maar de hoeveelheid zal minimaal 1.400 kg per installatie

bedragen.

3.í.2 Gevolgen voor de gezondheid

Het veranderen van het koelmiddel in de koelinstallaties van de warmtepompen heeft geen effecten op

de gezondheid van mensen.

3.1.3 Toetsing: geen significante gevolgen voor gezondheid en milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag hebben wij voor onderstaande aspecten beoordeeld of de

aangevraagde verandering leidt tot significante gevolgen voor de gezondheid of het milieu in vergelijk met

de al verleende vergunning. Op grond van de aanvraag is het voldoende aannemelijk dat er geen

significante gevolgen voor de milieubelasting of de gezondheid zullen zijn. Voor het aspect geluid is geen

specifieke beoordeling nodig. De nieuwe warmtepompen vervangen de vergunde warmtepomp en

worden inpandig geplaatst, hetgeen een positief effect heeft voor het beperken van de geluidemissie.

Omdat de warmtepompen net als in de vergunde situatie gesloten koelsystemen bevatten is net als in de

vergunde situatie geen sprake van emissies naar water of lucht. De ammoniak bevindt zich in een

gesloten systeem waardoor geen geurhinder kan ontstaan en geen significante volgen op het aspect geur

kunnen optreden. De warmtepompen vervangen de eerder vergunde warmtepompen en zal daarmee niet

leiden tot toename van gebruik van energie

Voor wat betreft het bodemaspect geldt dat voor de nulsituatie van de bodemkwaliteit reeds in de

omgevingsvergunning van 4 februari 2025 is opgenomen. Dit voorschrift ziet ook toe op de locatie waar

de warmtepompen worden gerealiseerd. Tevens heeft aanvrager aangegeven op gebied van
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bodembescherming alle benodigde bodembeschermende voorzieningen en maatregelen te hebben

getroffen om te komen tot een verwaarloosbaar bodemrisico. Er zijn geen significante negatieve gevolgen

te verwachten op het aspect bodem.

Voor wat betreft de externe veiligheid is wel een nadere beoordeling aan de orde. Ammoniak is giftig en

kan in het geval van een calamiteit vrijkomen waardoor een risico voor de omgeving kan ontstaan.

Daarnaast zal beoordeeld moeten worden of sprake is van een Seveso-inrichting. ló het onderstaande

gaan we op deze aspecten in.

Seveso richtliin
Voor wat betreft de toetsing zijn in bijlage 1 van de Seveso richtlijn drempelwaarden opgenomen. De

drempelwaarden in bijlage 1, deel 1 zijn gebaseerd op algemene gevaarsaspecten, in deel 2 van bijlage I

zijn voor specifieke stoffen drempelwaarden opgenomen.

Voor wat betreft de toetsing aan de in bijlage I opgenomen drempelwaarden per gevaarlijke stof is als

eerste relevant dat deze gelden per locatie. Verder is relevant dat wanneer een gevaarlijke stof onder

deel 1 van deze bijlage valt en ook is opgenomen in deel 2, dat dan de kolommen 2 en 3 van deel 2

opgenomen drempelwaarden van toepassing zijn.

ln bijlage 4 van de aanvraag is een memo inzake deze toetsing opgenomen. Voor de toetsing zijn de

maximaal aanwezige hoeveelheden als uitgangspunt gehanteerd.

We merken daarbij nadrukkelijk op dat in deze bijlage 4 voor wat betreft opgeslagen stoffen en de

maximaal aanwezige hoeveelheden de vergunde situatie niet juist is. Ten opzichte van de vigerende

vergunning is de opslag van zowel diesel (van 1 naar 20 ton) als waterstofperoxide (van 5 naar 20 ton)

verhoogd. Niet vergund en ook geen onderdeelvan deze aanvraagziin natriumhydroxide en antavelzuur

De aanvraag ziet enkel toe op het wijzen van koelmiddel in vier warmtepompinstallaties in een nieuw

gebouw. Wijzigingen van opslaghoeveelheden van vergunde gevaarlijke stoffen of het opslaan van niet

vergunde stoffen is geen onderdeel van deze aanvraag.

Uit navraag bij het bedrijf blijkt dat de in de aanvraag opgenomen Seveso-toetsing de uitgangspunten

hanteert van de door het bedrijf op dit moment verwachte worst-case hoeveelheden en dat het bedrijf

zich ervan bewust is dat dit op een aantal punten niet in lijn is met de vergunde situatie. Door de te

verwachten worst-case situatie als uitgangspunt te hanteren, kan deze QRA ook worden toegevoegd in

een te zijner tijd aan te vragen wijzigingsvergunning.

ln deze vergunning en in onderstaande overwegingen is de vergunde situatie uitgangspunt gehanteerd,

aangevuld met de aangevraagde opslag van ammoniak.

Toetsen van de aanqevraaqde hgeveelheden ammoniak aan de drempelwaarden

Voor ammoniak (koelmiddel R717) gelden de H-zinnen H221 , H280, H331 , H314 en H400.

22025-00007195 10



Post Gevarencategorie

Voor de toetsing van de relevante H-zinnen aan de in deel I genoemde gevarencategorieën zijn de

volgende drempels relevant

200

50

200

H2

P2

E1

Maximaal 10 ton 50

Maximaal 10 ton 10

Maximaal 10 ton 100

ln deel 2 van bijlage 1 is watervrij ammoniak (CAS-nummer 7664-41-7) onder 35 opgenomen. Daarbij is

in kolom 2 een lage drempelwaarde opgenomen van 50 ton en in kolom 3 een hoge drempelwaarde van

200 ton.

35 50 200 >2o/o

Zoals vermeld gelden de bovenstaande drempelwaarden per inrichting. De voor de toepassing van de

betreffende artikelen in aanmerking te nemen hoeveelheden zijn de maximum hoeveelheden die op enig

moment aanwezig zijn of kunnen zijn. Gevaarlijke stoffen die slechts in hoeveelheden van 2o/o o'Í minder

van de vermelde drempelwaarde in een inrichting aanwezíg zijn worden bijde berekening van de totale

aanwezige hoeveelheid buiten beschouwing gelaten. lndien zijzich op een zodanige plaats in de

inrichting bevinden dat deze niet de oorzaak van een aitaar ongeval elders binnen die inrichting kan zijn.

Beoordelinq
ln de vigerende vergunning van 4 februari 2025 (paragraaf 4:1.4.1 van de considerans) is een toetsing

opgenomen van de aanwezige gevaarlijke stoffen (waterstofperoxide en dieselolie). Vergund is een

opslag van 5.000 liter (5,97 ton) waterstofperoxide en 1.000 liter (0,84 ton) dieselolie. Daarbij hebben wij

geconcludeerd dat de in aantekening 4 opgenomen sommatiebepaling niet hoeft te worden toegepast,

omdat alleen de gevaarlijke stof waterstofperoxide meer dan 2o/o van de lage drempelwaarde aanwezig

is. Uit de tabel in paragraaÍ 4.1.4.1volgt dat geen van de lage- of hoge drempelwaarden wordt

overschreden, waardoor de afvalverwerkingseenheid FUREC Zevenellen niet als Seveso-inrichting wordt

aangewezen (voorheen BRZO 2015).

ln de nieuwe situatie is sprake zijn van 4 warmtepompen met elk een koelinstallatie met een hoeveelheid

ammoniak van 1.400 tot 2.500 kilo, in totaal maximaal 10.000 kilo. Zoals opgemerkt is ammoniak zowel

opgenomen in zowel deel 1 als in deel 2 van bijlage 1 van de Seveso-richtlijn.

Acute toxiciteit, categorie 2

inademing

Ontvlambare gassen,

categorie 1 oÍ 2, Flam Gas

2

Gevaar voor het aquatisch

milieu in de categorie

acuut I of chronisch 1,

aquat. acute 1

Watervrije ammoniak
(cas-nummer 7 664-41 -7 )

H331

H221

H400

Maximaal

10 ton

Aangevraagde
hoeveelheid

Lage drempel
(ton)

Hoge
drempel (ton)

H-zin

Gategorie Aanwezige
hoeveelheid

Lage
drempel
(ton)

Hoge
drempel
(ton)

Aantekening 3Gevaarlijke stof
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Omdat de maximale hoeveelheid ammoniak (10 ton) kleiner is dan de lage drempelwaarde van 50 ton uit

deel 2 van bijlage 1 van de Seveso-richtlijn, is FUREC Zevenellen op grond van alléén de aanwezigheid

van ammoniak niet aangewezen als een Seveso-inrichting.

Sommatiebepalinq
Voor de toetsing aan deel 1 van bijlage 1 van de Seveso-richtlijn zijn binnen de inrichting aanwezig

gevaarlijke stoffen relevant. ln dit geval betekent dit dat de sommatiebepaling moet worden toegepast

omdat zowel waterstofperoxide als ammoniak in meer dan 2o/o van de lage drempelwaarde aanwezig zijn

Voor ammoniak zijn de relevante H-zinnen hierboven weergegeven. De relevante H-zinnen van

waterstofperoxide (Bron: Veiligheidsinformatieblad waterstofperoxide 50%) zijn: H272, H302, H332,

H314, H318, H335 enH412.

Voor de toetsing van de relevante H-zinnen aan de in deel 1 genoemde gevarencategorieën zie

P8 Oxiderende

vloeistoffen van

categorie 1, 2 of 3

H272 5.000liter of
5,97 ton
(1,194 kg/liter)

Acute toxiciteitscategorie 1,2 of

3 Salpeteauur

(inademingblootstel lin gsroutes)

of STOF SE categorie 1

Ontplofoare stoffen,

ontvlambare gassen,

ontvlambare aerosolen,

oxiderende gassen,

ontvlambare vloeistoffen,

zelfontledende stoffen en

mengsels, organische

peroxiden, pyrofore vloeistoffen

en vaste stoffen, oxiderende

vloeistoffen en vaste stoffen

Gevaarlijk voor het aquatisch

milieu, acute categorie 1,

chronische categorie 1 of

chronische categorie 2 vallen

50 200

Watervriie

ammoniak

10 ton : 50 ton =

0,2

Waterstofoeroxide

(P8)

5,97 ton : 50 ton =
0,12

>2o/o

Wàtervrije
ammoniak

10 ton : 200 ton =

0,05

Waterstofperoxide

es)
5,97 ton : 200 ton =
0,030

De sommatie ziet er dan als uit:

Gezondheid H1, H2, H3

Fysisch P1 Vm P8

Milieu

Hoeveelheid

{vergund}

Lage
drempel
(ton)

GevarencategoriePost H-zin Hoge
drempel
(ton)

Aantekening
3

Categorie deel 2 Factor Lage
drempelwaarden

Factor hoge
drempelwaarden

Gevaar--
categorie

Stof-indeling
deel í
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Uit de sommatie blijkt dat voor geen van de gevarencategorieën de factor 1 (lage- of hoge

drempelwaarde) overschreden wordt. Dit betekent dat FUREC Zevenellen ook op grond van deel 1 van

bijlage 1 van de Seveso-richtlijn niet als Seveso-inrichting aangewezen is.

Voorsch riften ammoniakkoelinstal laties

Omdat deze koelinstallaties vergunningplichtig zijn op grond van artikel 3.16, eerste lid 1 onder b van het

Bal, gelden hiervoor op grond van artikel 3.17 en 3.49 van het Bal geen algemene regels. Voor de

voorschriften sluiten we aan bij het daarvoor geldende BBT-document:

- PGS 13:201versie í.0 (september 2021): Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en

warmtepompen.

Deze voorschriften worden in de vergunning opgenomen

3.1.4 Beoordeling Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)

Voor ammoniakkoelinstallaties met verqunninqplicht kan verder de berekening van het plaatsgebonden

risico en aandachtsgebieden relevant zijn.

Ammoniakkoelinstallaties zijn vergunningplichtig als deze een inhoud hebben groter dan 1.500 kg

ammoniak of als de binnendiameter van de vloeistofleiding naar de verdamper groter is dan 80 mm

ln het geval van FUREC gaat het om vier vergunningplichtige koelinstallaties.

Pla_atsqebonden risico

Uitgaande dat het in de situatie van FUREC Zevenellen gaat om maximaal 10 ton ammoniak moet op

grond van artikel 3.16, eerste lid, aanhef en onder b, van het Bkl het plaatsgebonden risico worden

berekend. Binnen deze contouren mogen geen (zeer) kwetsbare gebouwen of kwetsbare locaties

aanwezigzijn.

Voor de berekening van het plaatsgebonden risico zijn de volgende gegevens relevant:

- de werktemperatuur;
- de hoeveelheid ammoniak;
- de binnendiameter van de vloeistofleiding naar de verdamper;

- deopstellingsuitvoering.

De hoeveelheid ammoniak betreft de hoeveelheid per koelinstallatie en niet de gesommeerde

hoeveelheid ammoniak van de vier koelinstallaties samen. Omdat in dit geval sprake is van vier niet met

elkaar gekoppelde koelinstallaties, vallen deze koelinstallaties onder 8.1 van bijlage Vll Bkl en gelden

voor het plaatsgebonden risico vaste afstanden. Voorwaarde hierbij is wel dat de binnendiameter van de

vloeistofleiding naar de verdamper niet meer dan 80 mm mag bedragen.

Afhankelijk van de werktemperatuur en de opstellingsuitvoering is de vaste afstand in de meest risicovolle

variant (werktemperatuur -5 'C, opstellingsuitvoering 3) 45 meter. Binnen deze afstand zijn geen

kwetsbare gebouwen of kwetsbare locaties aanwezig.

Kwantitatieve risicoanalvse (QRA)
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Ondanks het feit dat voor deze installaties een vaste afstand geldt en het berekenen van afstanden voor

locatie-specifiek risico niet vereist zijn, is in de aanvraag een kwantitatieve risicoanalyse (QRA)

opgenomen en zijn de locatie-specifieke risico's in de omgeving bepaald.

ln de QRA is in tabel 7 vermeld dat de vloeistofleiding naar de verdamper (L4 in figuur 3 uit de QRA) een

diameter van 80 mm heeft, hetgeen bevestigd dat een QRA geen vereiste is.

Uit de berekeningen van de QRA volgt dat de grootste effectafstand bij de meest risicovolle weerklasse

(F 1,5 m/s) wordt veroorzaakt door een breuk van de vloeistofvalleiding waarbij de volledige inhoud

instantaan vrijkomt. Als een toxische wolk ontstaat, heeft deze in dat geval een effectafstand van circa

244 meter (tot 1%-letaliteitswaarde). Bij weerklasse D5,0 m/s is deze afstand maximaal circa 34 meter.

Ook binnen deze afstand zijn geen kwetsbare gebouwen of kwetsbare locaties aanwezig en wordt

voldaan aan het maximaal toegestane plaatsgebonden risico.

Aandachtsqebieden

Uit bijlage Vll, onder E, onder 2, van het Besluit kwaliteit leefomgeving volgt dat de aandachtsgebieden

van een koelinstallatie met ammoniak, in het geval dat de binnendíameter van de vloeistofleiding naar de

verdamper groter is dan 80 mm, berekend moeten worden. Zoals eerder opgemerkt is de vloeistofleiding

naar de verdamper 80 mm zodat de aandachtgebieden formeel niet hoeven te worden berekend. ln de

zijn de aandachtgebieden wel beschouwd en voor zover relevant, ook berekend.

Het toepassen van ammoniak in de warmtepompinstallaties is niet relevant voor brandgevaar of

explosiegevaar. Daarom zijn hiervoor geen aandachtgebieden berekend. Het aandachtgebied voor de

mogelijkheid op een gifwolk is wel berekend.

Uit de berekeningen van de blijkt dat er geen scenario's zijn waarbij het aandachtsgebied reikt tot beperkt

kwetsbare gebouwen of locaties. Er zijn daarmee geen gevolgen voor het groepsrisico.

3.í.5 Conclusie

De verandering leidt niet tot significante nadelige gevolgen voor de gezondheid of het milieu en het

gifwolkaandachtgebied is berekend. De afstand voor het plaatsgebonden risico wordt ruimschoots in acht

genomen en er zijn geen gevolgen voor het groepsrisico.

Het dichtstbijzijnde beperkt kwetsbare object betreft hoeve "Groot Melenborg". Deze ligt zowel buiten de

10-6 PR-contour als buiten het gifwolkaandachtsgebied.

3.2 M.e.r.-beoordeling

3.2.1 Wettelijk kader
Op 15 juli 2025 is naast de aanvraag ook een aanmeldnotitie Mer-beoordeling ingediend. De wetgeving

rond de milieueffectrapportage (m.e.r.) is opgenomen in afdeling 16.4 van de Omgevingswet en in

hoofdstuk 11 van het Omgevingsbesluit. Daarnaast zijn in bijlage V bij het Omgevingsbesluit de projecten

aangewezen en de daarvoor benodigde besluiten waarvoor een m.e.r.- (beoordelings)plicht geldt.
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M.e.r.-cateqorie biilaqe V Omqevinosbesluit

ln kolom 1 van categorie L2 van bijlage V van het Omgevingsbesluit zijn "installaties voor de verwijdering

van n iet-gevaarl ij ke afval stoffen' als frojecten verm eld.

Kolom 2, in samenhang met kolom 1, bevat de projecten, die aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben

en waarvoor bij de voorbereiding van het besluit een milieueffectrapport moet worden gemaakt. Hier is

genoemd de 'oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor de verbranding of chemische

behandeling met een capaciteit van meer dan 100 ton per dag'.

Kolom 3, in samenhang met kolom '1, bevat de projecten, waarvoor moet worden beoordeeld of zij

aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben en, als dat het geval is, waarvoor bij de voorbereiding van het

besluit een milieueffectrapport moet worden gemaakt.

Aanvraaq

Aangevraagd is het toepassen van een natuurlijk koelmiddel in de koelinstallaties in plaats van een

synthetisch koelmiddel. Daarmee is sprake van een wijziging van een installatie voor de verwijdering van

niet-gevaarlijke afvalstoffen. Omdat deze wijziging geen gevolgen heeft voor de reeds vergunde

capaciteit van de installatie is er geen sprake van een wijziging genoemd in kolom 2 maar een wijziging

genoemd in kolom 3.

Gelet op artikel 16.43, eerste lid aanhef en onder b van de Omgevingswet moet daarom een m.e.r.-

beoordeling worden uitgevoerd. Omdat sprake is van een wijziging met beperkte gevolgen voor het

milieu, is er voor gekozen de m.e.r-beoordeling niet in een separaat m.e.r-beoordelingsbesluit op te

nemen.

Beoordel inq aanmeldnotitie

Op grond van artikel 11 .11, derde lid Omgevingsbesluit moet bij de beslissing worden getoetst aan de

relevante criteria uit bijlage lll van de m.e.r-richtlijn en of er al dan niet sprake is van significante effecten,

waardoor een milieueffectrapport (MER) moet worden opgesteld. ln de volgende paragrafen worden deze

aspecten beschouwd.

3.2.2 De kenmerken van het project

De omvang van het proiect

Het voorgenomen project heeft een zeer beperkte omvang en betreft enkel het toepassen van een ander

koelmiddel dan vergund. De wijziging heeft geen gevolgen voor de verwerkingscapaciteit van de

installatie.

De cumulatie met andere proiecten

ln de (directe) omgeving van het bedrijf zijn geen andere projecten vergund/ gemeld of worden al

gerealiseerd, met een bepaalde milieubelasting naar de omgeving, waar in dit besluit rekening mee moet

worden houden.

Het qebruik van natuurliike hulpbronnen

Het voorgenomen project leidt niet tot een toename in het gebruik van natuurlijke hulpbronnen.
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De productie van afvalstoffen

Het voorgenomen project leidt niet tot nieuwe afvalstoffen of een toename van bestaande afvalstoffen.

Verontreiniqinq en hinder

Uit de overwegingen in paragraaf 4.1 volgt dat het voorgenomen project geen invloed heeft op de

gezondheid van mensen en er geen milieugevolgen zijn. Er treden geen andere emissies op dan reeds

vergund. Ook voor het aspect (omgevingsveiligheid treden geen significante effecten op.

3.2.3 De plaats van het project

Het bestaande grondqebruik

Deze locatie betreft een industrieterrein met bestemming bedrijventerrein.

Het bedrijf is niet gelegen in een milieubeschermingsgebied. Verder bevinden zich in de directe omgeving

geen natuurmonumenten en is het bedrijf ook niet gelegen in de ecologische hoofdstructuur (EHS).

Natuur
Er treden geen gevolgen voor de natuur op. RWE Generation NL B.V. beschikt reeds over een
Wnb- vergunning. De voorgenomen wijziging heeft geen emissies voor wat betreft NOx of NH3 in de
gebruiksfase. Ook in de aanlegfase worden geen significante deposities op stikstofgevoelige Natura
2000-gebieden verwacht.

Flora en fauna
Gelet op bovenstaande overuvegingen zal er geen verstoring optreden van eventuele flora en fauna

3.2.4 De kenmerken van het potentiële effect

Het bereik van het effect
Er zijn geen andere milieueffecten dan reeds vergund

Het qrensoverschriidend karakter van het effect
De voorgenomen verandering heeft geen grensoverschrijdende effecten.

De duur. frequentie en omkeerbaarheid van het effect
Voor het beoogde project is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor een
milieubelastende activiteit milieu zonder significante gevolgen. Deze vergunning wordt voor

onbepaalde tijd verleend.

3.2.5 Conclusie
Gelet op bovenstaande overwegingen blijkt dat als gevolg van het gebruik van ammoniak als
koudemiddel in vier warmtepompinstallaties in een nieuw warmtepompgebouw er geen sprake is
van significante gevolgen voor het milieu of de omgeving.
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4 VOORSCHRIFTEN

Met het oog op het waarborgen van de veiligheid is een koelinstallatie met ammoniak ontworpen

en geïnstalleerd volgens PGS 13:201 versie 1.0 (september 2021): Ammoniak als koudemiddel in

koelinstallaties en warmtepom pen.

De koelinstallatie wordt beheerd en onderhouden volgens PGS 13:20í versie 1.0 (september

2021): Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen.
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